
平成25年 平成26年
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

№ 1 自 家 発 0.5 0.5 0.5 0.8 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.7 0.5 0.5 6.5
№ 2 自 家 発 0.5 0.5 0.5 0.8 1.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.9 0.5 0.5 7.2
№ 3 自 動 除 塵 機 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
№ 1 細 目 自 動 除 塵 機 86.0 89.0 86.0 88.0 91.0 61.0 89.0 84.0 88.0 87.0 80.0 89.0 1018.0
№ 2 細 目 自 動 除 塵 機 80.0 84.0 80.0 84.0 84.0 80.0 83.0 79.0 82.0 82.0 75.0 84.0 977.0
№ 4 細 目 自 動 除 塵 機 75.0 78.0 74.0 78.0 79.0 71.0 78.0 73.0 77.0 76.0 70.0 78.0 907.0
№ 1 し さ 搬 出 機 102.3 105.8 102.3 106.0 106.5 100.5 106.5 99.9 105.0 103.9 95.0 106.0 1239.7
№ 2 し さ 搬 出 機 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
№ 3 し さ 搬 出 機 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
№ 4 し さ 搬 出 機 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
№ 5 し さ 搬 出 機 102.5 105.8 102.3 106.0 106.5 100.5 106.7 99.9 105.6 103.9 95.1 106.0 1240.8
№ 6 し さ 搬 出 機 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可 動 し さ 搬 出 機 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
し さ 脱 水 機 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
し さ 洗 浄 機 設 備 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
№ 1 沈 砂 掻 揚 機 26.0 27.0 25.0 27.0 26.0 22.0 26.0 26.0 27.0 27.0 24.0 27.0 310.0
№ 2 沈 砂 掻 揚 機 25.0 27.0 25.0 27.0 27.0 26.0 27.0 25.0 27.0 27.0 24.0 27.0 314.0
№ 3 沈 砂 掻 揚 機 0.5 0.2 1.7 0.8 1.6 0.4 1.1 0.9 1.2 0.8 1.1 1.0 11.3
№ 4 沈 砂 掻 揚 機 26.0 27.0 25.0 27.0 26.0 27.0 27.0 25.0 27.0 28.0 23.0 27.0 315.0
№ 1 給 水 ポ ン プ 94.0 98.0 94.0 98.0 97.0 92.0 97.0 93.0 97.0 100.0 91.0 99.0 1150.0
№ 2 給 水 ポ ン プ 101.0 107.0 99.0 105.0 104.0 99.0 103.0 102.0 106.0 111.0 98.0 108.0 1243.0
（ 小 ） 駆 動 水 ポ ン プ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
分 離 機 （ ス ク リ ュ ー コ ン ベ ア ） 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
分 離 機 （ ス ク リ ー ン ） 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
分 離 ゴ ミ コ ン ベ ア 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
№ 1 沈 砂 池 脱 臭 フ ァ ン 719.3 744.0 719.0 743.3 740.5 718.0 736.0 715.8 710.6 742.2 671.0 744.0 8703.7
№ 2 沈 砂 池 脱 臭 フ ァ ン 719.3 744.0 719.0 743.3 740.7 718.0 736.0 716.0 710.6 742.2 671.0 744.0 8704.1
№ 1 汚 水 ポ ン プ 65.5 74.6 23.8 44.9 136.6 80.9 85.9 51.7 39.0 73.9 71.4 46.7 794.9
№ 2 汚 水 ポ ン プ 430.1 445.8 282.0 441.0 503.3 504.7 278.3 487.1 412.1 583.3 443.7 270.8 5082.2
№ 3 汚 水 ポ ン プ 444.4 446.4 471.4 452.1 515.1 290.6 553.3 435.3 558.5 380.8 389.5 594.7 5532.1
№ 4 汚 水 ポ ン プ 29.8 5.6 77.9 21.7 28.6 105.0 21.2 3.2 11.0 14.3 9.1 45.3 372.7
№ 5 汚 水 ポ ン プ 3.6 7.7 79.2 22.3 40.8 88.2 77.2 6.0 6.1 0.0 0.0 0.0 331.1
№ 6 汚 水 ポ ン プ 449.8 506.1 433.5 514.9 334.1 445.6 502.9 507.2 465.4 438.4 442.5 517.2 5557.6
№ 1 送 風 機 89.4 141.0 88.8 116.8 102.4 126.4 119.8 104.2 149.3 103.7 134.7 185.5 1462.0
№ 2 送 風 機 86.4 137.3 107.9 116.1 111.4 146.4 111.4 158.2 123.8 154.8 148.9 121.1 1523.7
№ 3 送 風 機 360.7 380.0 394.9 441.1 403.0 361.3 373.1 305.5 336.6 279.3 327.6 367.5 4330.6
№ 4 送 風 機 339.4 385.3 412.4 449.8 444.6 356.6 432.9 313.4 386.0 288.1 405.9 314.0 4528.4
№ 5 送 風 機 345.4 385.9 458.6 425.5 443.7 398.7 409.8 428.9 271.3 362.8 55.4 285.8 4271.8
№ 6 送 風 機 71.0 101.9 118.6 93.9 68.2 94.9 92.9 113.2 111.1 130.2 136.0 123.5 1255.4

４　機　械　関　係

区分 機　器　名　称 合計

(1)　機械設備稼働状況(№1) （単位：時間）
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平成25年 平成26年
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

A・B系水処理上家№1脱臭ファン 720.0 743.9 716.6 743.5 744.0 681.0 735.0 719.2 384.2 403.0 672.0 744.0 8006.4
A ・B系水処理上家№2脱臭ファン 720.0 743.9 716.6 743.4 744.0 681.0 735.0 719.2 743.0 742.8 672.0 744.0 8704.9
C・D系水処理上家C系脱臭ファン 720.0 743.0 699.4 742.8 743.6 648.2 735.0 717.9 743.3 742.9 672.0 744.0 8652.1
C・D系水処理上家D系脱臭ファン 720.0 743.0 716.7 742.8 743.6 680.4 735.0 717.9 743.3 742.9 672.0 744.0 8701.6
E 系 水 処 理 上 家 № 1 脱 臭 フ ァ ン 714.6 736.2 712.6 736.2 735.2 712.9 736.5 711.5 708.7 737.4 666.0 737.9 8645.7
E 系 水 処 理 上 家 № 2 脱 臭 フ ァ ン 714.6 736.1 712.5 736.1 735.2 712.9 736.4 711.5 708.7 737.4 666.0 737.8 8645.2
№ 1-1 メ イ ン 初 沈 汚 泥 掻 寄 機 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
№ 1-2 メ イ ン 初 沈 汚 泥 掻 寄 機 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
№ 1 ク ロ ス 初 沈 汚 泥 掻 寄 機 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
№ 2-1 メ イ ン 初 沈 汚 泥 掻 寄 機 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
№ 2-2 メ イ ン 初 沈 汚 泥 掻 寄 機 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
№ 2 ク ロ ス 初 沈 汚 泥 掻 寄 機 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
№ 3-1 メ イ ン 初 沈 汚 泥 掻 寄 機 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
№ 3-2 メ イ ン 初 沈 汚 泥 掻 寄 機 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
№ 3 ク ロ ス 初 沈 汚 泥 掻 寄 機 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
№ 4-1 メ イ ン 初 沈 汚 泥 掻 寄 機 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
№ 4-2 メ イ ン 初 沈 汚 泥 掻 寄 機 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
№ 4 ク ロ ス 初 沈 汚 泥 掻 寄 機 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
№ 2 初 沈 汚 泥 引 抜 ポ ン プ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.1 1.2 0.0 0.0 7.3
№ 3 初 沈 汚 泥 引 抜 ポ ン プ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.4 0.9 0.0 0.0 5.3
№ 1 初 沈 ス カ ム 移 送 ポ ン プ 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.7 8.9 5.3 6.0 29.3
№ 2 初 沈 ス カ ム 移 送 ポ ン プ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.7 0.0 0.0 0.0 6.7
ス カ ム 分 離 機 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
№ 1-1 終 沈 汚 泥 掻 寄 機 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
№ 1-2 終 沈 汚 泥 掻 寄 機 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
№ 2-1 終 沈 汚 泥 掻 寄 機 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
№ 2-2 終 沈 汚 泥 掻 寄 機 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
№ 3-1 終 沈 汚 泥 掻 寄 機 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1
№ 3-2 終 沈 汚 泥 掻 寄 機 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1
№ 4-1 終 沈 汚 泥 掻 寄 機 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1
№ 4-2 終 沈 汚 泥 掻 寄 機 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1
№ 1-1 返 送 汚 泥 ポ ン プ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
№ 1-2 返 送 汚 泥 ポ ン プ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
(PP) 余 剰 汚 泥 ポ ン プ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
№ 2 余 剰 汚 泥 ポ ン プ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
№ 3 余 剰 汚 泥 ポ ン プ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
№ 1 終 沈 ス カ ム 移 送 ポ ン プ 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.6 0.9
№ 2 終 沈 ス カ ム 移 送 ポ ン プ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 0.5 0.3 0.3 2.7

機械設備稼働状況(№2)
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区分 機　器　名　称
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平成25年 平成26年
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

№ 1-1 初 沈 汚 泥 掻 寄 機 2.9 1.4 57.1 2.5 1.6 24.0 6.3 1.4 2.2 2.0 3.0 2.5 106.9
№ 1-2 初 沈 汚 泥 掻 寄 機 2.9 1.4 57.1 2.5 1.6 24.0 6.3 1.4 2.2 2.0 3.0 2.5 106.9
№ 2-1 初 沈 汚 泥 掻 寄 機 2.9 1.4 2.3 2.5 1.6 24.0 6.3 1.4 2.2 2.0 3.0 2.5 52.1
№ 2-2 初 沈 汚 泥 掻 寄 機 2.9 1.4 2.3 2.5 1.6 24.0 6.3 1.4 2.2 2.0 3.0 2.5 52.1
№ 3-1 初 沈 汚 泥 掻 寄 機 2.9 336.8 720.0 741.1 744.0 720.0 741.9 36.4 2.2 1.6 2.4 2.5 4051.8
№ 3-2 初 沈 汚 泥 掻 寄 機 2.9 336.8 720.0 741.0 744.0 720.0 741.9 36.4 2.2 1.6 2.4 2.5 4051.7
№ 4-1 初 沈 汚 泥 掻 寄 機 2.9 2.2 2.3 17.2 2.0 95.4 99.8 1.4 2.2 2.0 3.0 2.5 232.9
№ 4-2 初 沈 汚 泥 掻 寄 機 2.9 2.2 2.3 17.1 2.0 95.4 99.8 1.4 2.2 2.0 3.0 2.5 232.8
№ 1 初 沈 汚 泥 引 抜 ポ ン プ 0.0 21.5 48.0 34.7 36.9 38.9 26.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 206.2
№ 2 初 沈 汚 泥 引 抜 ポ ン プ 0.0 8.8 20.3 33.7 30.6 35.1 46.2 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 177.5
№ 1 初 沈 ス カ ム 移 送 ポ ン プ 0.0 8.3 12.6 15.3 15.6 16.8 31.9 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 100.6
№ 2 初 沈 ス カ ム 移 送 ポ ン プ 0.0 3.1 10.5 13.2 13.5 16.6 27.2 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 85.6
№ 1 初 沈 空 気 圧 縮 機 102.5 230.2 134.9 158.1 158.0 167.9 150.3 166.5 133.3 126.8 86.9 47.7 1663.1
№ 2 初 沈 空 気 圧 縮 機 160.6 322.5 157.1 149.8 144.7 238.6 282.4 167.9 145.4 106.7 97.2 180.3 2153.2
№ 1-1 終 沈 汚 泥 掻 寄 機 2.9 1.2 2.3 3.6 1.7 2.6 2.0 2.0 2.5 2.2 3.3 2.7 29.0
№ 1-2 終 沈 汚 泥 掻 寄 機 2.9 1.2 2.3 3.6 1.7 2.6 2.0 2.0 2.5 2.2 3.3 2.7 29.0
№ 2-1 終 沈 汚 泥 掻 寄 機 2.9 1.2 2.3 3.6 1.7 2.6 2.0 2.0 2.5 2.2 3.3 2.7 29.0
№ 2-2 終 沈 汚 泥 掻 寄 機 2.9 1.2 2.3 3.6 1.7 2.6 2.0 2.0 2.5 2.2 3.3 2.7 29.0
№ 3-1 終 沈 汚 泥 掻 寄 機 2.7 336.3 720.0 741.2 742.7 720.0 741.9 43.4 2.5 2.3 3.3 2.7 4059.0
№ 3-2 終 沈 汚 泥 掻 寄 機 2.7 336.3 720.0 741.4 743.8 720.0 741.9 43.4 2.5 2.3 3.3 2.7 4060.3
№ 4-1 終 沈 汚 泥 掻 寄 機 2.7 336.4 720.0 741.2 742.7 720.0 741.9 43.4 2.5 2.3 3.3 2.7 4059.1
№ 4-2 終 沈 汚 泥 掻 寄 機 2.7 336.4 720.0 741.2 743.8 720.0 741.9 43.4 2.5 2.3 3.3 2.7 4060.2
№ 1-1 返 送 汚 泥 ポ ン プ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
№ 1-2 返 送 汚 泥 ポ ン プ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
№ 2-1 返 送 汚 泥 ポ ン プ 0.0 253.5 332.8 379.9 412.7 375.4 162.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1916.7
№ 2-2 返 送 汚 泥 ポ ン プ 0.0 106.0 386.8 363.9 331.1 345.2 577.7 26.1 0.0 0.0 0.0 0.0 2136.8
№ 2-3 返 送 汚 泥 ポ ン プ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.2
№ 1 余 剰 汚 泥 ポ ン プ 0.0 42.8 89.5 63.4 71.4 70.4 63.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 401.1
№ 2 余 剰 汚 泥 ポ ン プ 0.0 21.5 32.5 54.2 54.2 40.2 60.0 4.3 0.0 0.0 0.0 0.0 266.9
№ 1 余 剰 汚 泥 切 替 弁 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
№ 2 余 剰 汚 泥 切 替 弁 0.0 21.7 32.7 54.5 54.6 40.5 60.5 4.3 0.0 0.0 0.0 0.0 268.8
№ 1 終 沈 ス カ ム 移 送 ポ ン プ 0.0 1.5 4.0 54.4 71.0 68.0 55.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 254.6
№ 2 終 沈 ス カ ム 移 送 ポ ン プ 0.0 0.3 2.7 58.9 60.1 63.5 65.4 5.6 0.0 0.0 5.0 0.0 261.5
№ 1 終 沈 空 気 圧 縮 機 162.0 41.4 41.6 86.7 120.4 105.5 91.6 100.5 111.6 138.3 149.7 134.2 1283.5
№ 2 終 沈 空 気 圧 縮 機 115.6 51.2 43.4 78.1 91.6 92.6 116.4 117.5 138.4 117.3 156.9 162.2 1281.2

機械設備稼働状況(№3) （単位：時間）
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平成25年 平成26年
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

№ 1-1 初 沈 汚 泥 掻 寄 機 18.7 93.5 720.0 741.7 744.0 720.0 741.9 720.0 743.6 744.0 671.8 744.0 7403.2
№ 1-2 初 沈 汚 泥 掻 寄 機 18.7 93.5 720.0 741.7 744.0 720.0 741.8 720.0 743.6 744.0 671.8 744.0 7403.1
№ 2-1 初 沈 汚 泥 掻 寄 機 719.6 663.9 75.7 85.6 39.6 129.2 103.9 14.8 2.1 16.6 2.0 48.3 1901.3
№ 2-2 初 沈 汚 泥 掻 寄 機 719.6 663.9 75.7 85.6 39.6 129.2 103.8 14.8 2.1 16.6 2.0 48.3 1901.2
№ 3-1 初 沈 汚 泥 掻 寄 機 719.5 743.9 720.0 741.5 744.0 720.0 741.9 720.0 743.6 744.0 671.7 744.0 8754.1
№ 3-2 初 沈 汚 泥 掻 寄 機 719.5 743.9 720.0 741.7 731.1 720.0 741.9 720.0 743.6 744.0 671.7 744.0 8741.4
№ 4-1 初 沈 汚 泥 掻 寄 機 18.6 2.8 75.6 85.7 40.0 128.6 103.8 14.8 2.2 16.6 2.0 48.4 539.1
№ 4-2 初 沈 汚 泥 掻 寄 機 18.6 2.8 75.6 85.7 40.0 128.6 103.8 14.8 2.2 16.6 2.0 48.4 539.1
№ 1 初 沈 汚 泥 引 抜 ポ ン プ 46.8 48.4 48.3 51.1 50.9 51.5 52.5 48.4 49.7 50.2 31.6 28.7 558.1
№ 2 初 沈 汚 泥 引 抜 ポ ン プ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.1 24.7 37.8
№ 3 初 沈 汚 泥 引 抜 ポ ン プ 25.3 25.8 49.1 51.9 52.0 52.7 54.0 50.2 49.5 47.7 14.8 0.0 473.0
№ 4 初 沈 汚 泥 引 抜 ポ ン プ 26.3 25.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.0 49.0 128.2
№ 1 初 沈 ス カ ム 移 送 ポ ン プ 38.1 25.7 11.9 18.1 22.8 23.2 24.2 21.5 20.9 31.4 32.5 34.9 305.2
№ 2 初 沈 ス カ ム 移 送 ポ ン プ 44.1 36.9 12.1 13.0 17.2 19.2 20.6 19.2 19.9 27.0 23.8 29.4 282.4
№ 3 初 沈 ス カ ム 移 送 ポ ン プ 18.2 21.0 20.4 24.1 46.9 45.0 23.0 46.3 49.1 50.8 47.5 56.9 449.2
№ 4 初 沈 ス カ ム 移 送 ポ ン プ 20.0 27.1 18.3 29.4 23.7 27.0 23.3 44.1 38.5 44.0 28.4 30.2 354.0
№ 1 初 沈 空 気 圧 縮 機 72.9 70.3 76.0 88.4 96.7 86.0 170.5 73.8 73.0 79.8 63.3 82.8 1033.5
№ 2 初 沈 空 気 圧 縮 機 100.7 114.9 113.7 106.3 103.1 97.4 222.8 111.9 104.6 88.3 87.5 91.4 1342.6
№ 1-1 終 沈 汚 泥 掻 寄 機 718.4 743.5 720.0 740.2 742.9 720.0 741.0 719.5 742.6 742.9 671.1 743.6 8745.7
№ 1-2 終 沈 汚 泥 掻 寄 機 718.4 743.5 720.0 740.2 742.9 720.0 741.0 719.5 742.6 742.9 671.1 743.6 8745.7
№ 2-1 終 沈 汚 泥 掻 寄 機 718.4 743.5 720.0 740.2 743.1 720.0 741.0 719.5 742.6 742.9 671.1 743.6 8745.9
№ 2-2 終 沈 汚 泥 掻 寄 機 718.4 743.5 720.0 740.2 743.1 720.0 741.0 719.5 742.6 742.9 671.3 743.6 8746.1
№ 3-1 終 沈 汚 泥 掻 寄 機 718.3 743.4 720.0 740.3 743.2 720.0 741.0 719.5 742.6 742.9 671.2 743.6 8746.0
№ 3-2 終 沈 汚 泥 掻 寄 機 718.3 743.4 720.0 740.3 743.2 720.0 741.0 719.5 742.6 742.9 671.2 743.6 8746.0
№ 4-1 終 沈 汚 泥 掻 寄 機 718.3 743.4 720.0 740.1 743.2 720.0 741.0 719.5 742.6 742.9 671.2 743.6 8745.8
№ 4-2 終 沈 汚 泥 掻 寄 機 718.3 743.4 720.0 740.3 743.2 720.0 741.0 719.5 742.6 742.9 671.2 743.6 8746.0
№ 1 返 送 汚 泥 ポ ン プ 337.6 182.4 337.0 153.7 318.0 226.5 274.4 264.4 222.9 305.3 184.2 347.2 3153.6
№ 2 返 送 汚 泥 ポ ン プ 224.6 301.4 184.9 381.3 187.4 367.6 190.9 312.0 215.5 353.4 239.8 206.7 3165.5
№ 3 返 送 汚 泥 ポ ン プ 193.6 287.7 242.7 247.7 284.0 215.5 336.2 190.4 339.1 235.2 274.2 240.6 3086.9
№ 4 返 送 汚 泥 ポ ン プ 337.6 182.4 337.9 196.6 317.9 226.0 276.6 264.3 222.8 305.2 183.1 346.9 3197.3
№ 5 返 送 汚 泥 ポ ン プ 224.6 301.4 184.8 342.1 187.1 368.2 190.9 312.0 215.5 353.1 234.4 207.2 3121.3
№ 6 返 送 汚 泥 ポ ン プ 193.6 287.6 242.7 243.7 284.7 211.8 336.0 190.4 338.7 234.3 279.7 240.4 3083.6
№ 1 余 剰 汚 泥 ポ ン プ 27.3 23.6 14.4 22.4 23.5 21.9 20.2 22.8 25.4 29.3 24.6 29.3 284.7
№ 2 余 剰 汚 泥 ポ ン プ 29.1 38.9 20.9 25.2 21.3 17.0 22.5 22.8 26.0 28.5 23.2 24.4 299.8
№ 3 余 剰 汚 泥 ポ ン プ 16.8 22.7 17.1 21.9 22.5 24.9 19.4 21.8 24.3 26.0 23.5 28.0 268.9
№ 4 余 剰 汚 泥 ポ ン プ 39.2 33.9 19.2 23.4 20.5 14.6 20.5 20.8 25.0 28.2 21.0 22.3 288.6
№ 1 終 沈 ス カ ム 移 送 ポ ン プ 55.3 72.1 64.1 59.5 59.7 71.7 63.4 65.1 62.1 61.7 55.9 76.1 766.7
№ 2 終 沈 ス カ ム 移 送 ポ ン プ 12.7 14.9 13.4 9.4 11.0 15.5 10.7 11.4 10.8 11.6 12.3 14.8 148.5
№ 3 終 沈 ス カ ム 移 送 ポ ン プ 123.5 125.4 112.0 111.8 115.5 118.9 101.4 101.1 90.6 94.9 74.8 104.4 1274.3
№ 4 終 沈 ス カ ム 移 送 ポ ン プ 17.4 19.4 24.2 26.9 23.0 22.1 30.0 30.5 33.8 27.1 29.8 33.1 317.3
№ 1 終 沈 空 気 圧 縮 機 135.5 129.9 140.6 159.4 168.5 159.2 137.3 136.4 147.8 177.7 132.9 199.9 1825.1
№ 2 終 沈 空 気 圧 縮 機 137.1 162.6 160.6 152.5 146.1 143.3 171.7 161.8 163.5 129.3 141.0 88.2 1757.7
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４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

№ 1-1 初 沈 汚 泥 掻 寄 機 13.9 2.6 82.1 85.1 44.1 129.6 97.2 12.4 2.0 14.3 2.4 43.9 529.6
№ 1-2 初 沈 汚 泥 掻 寄 機 13.9 2.6 82.1 85.1 44.1 129.6 97.2 12.4 2.0 14.3 2.4 43.9 529.6
№ 2-1 初 沈 汚 泥 掻 寄 機 719.6 744.0 720.0 741.8 744.0 720.0 741.7 720.0 743.8 744.0 671.7 744.0 8754.6
№ 2-2 初 沈 汚 泥 掻 寄 機 719.6 744.0 720.0 741.8 744.0 720.0 741.7 720.0 743.8 744.0 671.7 744.0 8754.6
№ 3-1 初 沈 汚 泥 掻 寄 機 719.6 744.0 720.0 743.4 744.0 720.0 741.7 720.0 743.8 744.0 671.7 744.0 8756.2
№ 3-2 初 沈 汚 泥 掻 寄 機 719.6 451.7 457.9 741.8 137.0 720.0 741.7 720.0 743.8 744.0 671.7 744.0 7593.2
№ 4-1 初 沈 汚 泥 掻 寄 機 13.9 2.6 82.1 167.3 16.9 128.8 97.8 12.4 1.9 14.3 2.4 46.7 587.1
№ 4-2 初 沈 汚 泥 掻 寄 機 13.9 2.6 82.1 167.3 16.9 128.8 97.8 12.4 1.9 14.3 2.4 46.7 587.1
№ 1 初 沈 汚 泥 引 抜 ポ ン プ 24.3 23.0 24.1 27.2 27.5 16.9 23.6 23.4 24.7 27.0 23.3 29.2 294.2
№ 2 初 沈 汚 泥 引 抜 ポ ン プ 24.1 28.4 26.4 25.0 23.5 37.6 29.7 26.2 26.3 22.9 22.6 23.9 316.6
№ 3 初 沈 汚 泥 引 抜 ポ ン プ 23.0 16.8 18.7 26.2 10.5 44.2 22.4 22.0 23.2 25.2 21.6 27.2 281.0
№ 4 初 沈 汚 泥 引 抜 ポ ン プ 23.0 22.4 22.7 23.8 12.0 24.7 28.5 24.6 25.1 21.5 21.2 22.5 272.0
№ 1 初 沈 ス カ ム 移 送 ポ ン プ 83.5 85.1 91.1 110.6 106.9 107.6 215.4 323.8 95.3 107.7 91.8 106.1 1524.9
№ 2 初 沈 ス カ ム 移 送 ポ ン プ 16.4 17.3 9.4 1.5 1.5 0.9 2.7 4.1 17.7 1.4 0.9 1.5 75.3
№ 1 初 沈 空 気 圧 縮 機 170.0 65.4 57.6 62.8 63.8 62.5 69.2 70.7 71.3 80.3 63.6 78.6 915.8
№ 2 初 沈 空 気 圧 縮 機 153.9 80.9 65.0 58.6 53.2 57.1 79.7 78.1 75.7 64.9 64.9 64.6 896.6
№ 1-1 終 沈 汚 泥 掻 寄 機 718.9 742.9 720.0 740.6 743.2 720.0 740.7 719.5 742.8 743.7 670.8 743.7 8746.8
№ 1-2 終 沈 汚 泥 掻 寄 機 718.9 742.9 720.0 740.6 743.2 720.0 740.8 719.5 742.8 743.7 670.8 743.7 8746.9
№ 2-1 終 沈 汚 泥 掻 寄 機 718.9 742.9 720.0 740.6 743.2 720.0 740.8 719.5 742.8 743.7 670.8 743.7 8746.9
№ 2-2 終 沈 汚 泥 掻 寄 機 718.9 742.9 720.0 740.6 743.2 720.0 740.7 719.5 742.8 743.7 670.8 743.7 8746.8
№ 3-1 終 沈 汚 泥 掻 寄 機 719.0 416.9 455.2 740.6 88.2 720.0 740.7 719.5 742.9 743.7 671.0 743.7 7501.4
№ 3-2 終 沈 汚 泥 掻 寄 機 719.0 443.3 455.2 740.6 88.2 720.0 740.8 719.5 742.9 743.7 671.0 743.7 7527.9
№ 4-1 終 沈 汚 泥 掻 寄 機 719.0 721.0 720.0 740.7 743.2 720.0 740.8 719.5 742.9 743.7 671.0 743.7 8725.5
№ 4-2 終 沈 汚 泥 掻 寄 機 719.0 743.1 720.0 740.7 743.2 720.0 740.7 719.5 742.9 743.7 671.0 743.7 8747.5
№ 1 返 送 汚 泥 ポ ン プ 340.3 184.6 338.3 197.2 309.5 227.0 280.8 263.9 223.3 306.0 185.4 348.9 3205.2
№ 2 返 送 汚 泥 ポ ン プ 222.8 299.3 188.9 342.5 183.7 373.3 185.1 314.2 215.0 349.7 239.4 203.3 3117.2
№ 3 返 送 汚 泥 ポ ン プ 190.1 286.1 242.6 241.7 276.8 210.9 338.9 190.8 338.1 231.6 274.9 245.4 3067.9
№ 4 返 送 汚 泥 ポ ン プ 340.2 174.5 333.7 197.1 291.9 227.2 279.1 263.9 223.2 305.9 185.3 348.6 3170.6
№ 5 返 送 汚 泥 ポ ン プ 222.0 295.3 174.7 342.6 157.7 373.8 186.0 314.2 215.0 350.0 234.4 210.4 3076.1
№ 6 返 送 汚 泥 ポ ン プ 190.0 273.1 238.6 241.6 263.5 211.0 338.5 190.7 337.4 230.1 280.4 244.5 3039.4
№ 1 余 剰 汚 泥 ポ ン プ 32.2 25.8 18.8 24.1 43.1 20.4 19.1 27.7 16.4 26.4 19.0 26.1 299.1
№ 2 余 剰 汚 泥 ポ ン プ 24.0 32.4 28.5 22.8 11.2 26.2 29.7 31.3 41.1 30.5 29.4 25.9 333.0
№ 3 余 剰 汚 泥 ポ ン プ 30.9 17.4 13.7 23.7 16.7 20.0 18.7 26.3 30.5 25.6 18.8 22.8 265.1
№ 4 余 剰 汚 泥 ポ ン プ 21.2 25.1 21.7 21.9 11.7 24.8 27.9 30.0 24.5 28.9 28.1 27.5 293.3
№ 1 終 沈 ス カ ム 移 送 ポ ン プ 236.7 222.2 119.6 193.1 157.4 157.6 232.2 197.0 215.7 202.9 190.7 224.8 2349.9
№ 2 終 沈 ス カ ム 移 送 ポ ン プ 90.1 52.7 34.3 52.4 34.5 29.5 39.5 22.1 37.5 41.5 43.1 57.7 534.9
№ 1 終 沈 空 気 圧 縮 機 115.2 112.4 115.5 122.8 142.5 118.0 107.8 110.5 124.9 142.1 110.6 128.0 1450.3
№ 2 終 沈 空 気 圧 縮 機 128.7 157.0 140.6 126.5 136.8 115.3 148.4 147.7 155.7 134.1 132.7 122.8 1646.3

機械設備稼働状況(№5) （単位：時間）

Ｄ
系
最
終
沈
殿
池

Ｄ
系
最
初
沈
殿
池

合計区分 機　器　名　称

-43-
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４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

№ 1-1 初 沈 汚 泥 掻 寄 機 720.0 744.0 719.3 743.6 743.9 719.6 744.0 719.2 744.0 743.4 672.0 742.8 8755.8
№ 1-2 初 沈 汚 泥 掻 寄 機 720.0 744.0 719.3 743.6 743.9 719.6 744.0 719.2 744.0 743.4 672.0 742.8 8755.8
№ 2-1 初 沈 汚 泥 掻 寄 機 46.0 13.3 173.7 43.7 2.8 225.7 126.6 16.1 31.3 27.6 42.8 64.9 814.5
№ 2-2 初 沈 汚 泥 掻 寄 機 46.0 13.3 173.7 43.7 2.8 225.7 126.6 16.1 31.3 27.6 42.8 64.9 814.5
№ 3-1 初 沈 汚 泥 掻 寄 機 46.0 13.3 173.6 43.7 2.7 225.7 126.2 16.1 31.4 27.6 42.6 64.9 813.8
№ 3-2 初 沈 汚 泥 掻 寄 機 46.0 13.3 173.6 43.7 2.7 225.7 126.2 16.1 31.4 27.6 42.6 64.9 813.8
№ 4-1 初 沈 汚 泥 掻 寄 機 720.0 744.0 719.3 743.9 743.8 719.6 744.0 719.2 744.0 743.6 672.0 743.3 8756.7
№ 4-2 初 沈 汚 泥 掻 寄 機 720.0 744.0 719.8 742.9 743.9 719.6 744.0 719.2 744.0 743.6 672.0 743.3 8756.3
№ 1 初 沈 汚 泥 引 抜 ポ ン プ 49.0 81.0 70.0 55.0 47.0 77.0 78.0 76.0 59.0 48.0 41.0 51.0 732.0
№ 2 初 沈 汚 泥 引 抜 ポ ン プ 65.0 78.0 69.0 55.0 41.0 68.0 79.0 75.0 56.0 40.0 41.0 41.0 708.0
№ 3 初 沈 汚 泥 引 抜 ポ ン プ 44.0 48.0 58.0 52.0 47.0 75.0 75.0 71.0 56.0 45.0 38.0 45.0 654.0
№ 4 初 沈 汚 泥 引 抜 ポ ン プ 48.0 51.0 59.0 52.0 37.0 67.0 75.0 71.0 52.0 37.0 37.0 37.0 623.0
№ 1 初 沈 ス カ ム 移 送 ポ ン プ 8.0 19.0 0.0 7.0 8.0 12.0 10.0 16.0 8.0 9.0 7.0 9.0 113.0
№ 2 初 沈 ス カ ム 移 送 ポ ン プ 15.0 14.0 14.0 14.0 14.0 16.0 15.0 13.0 13.0 14.0 11.0 15.0 168.0
№ 3 初 沈 ス カ ム 移 送 ポ ン プ 15.0 11.0 11.0 11.0 10.0 14.0 12.0 12.0 11.0 11.0 11.0 12.0 141.0
№ 4 初 沈 ス カ ム 移 送 ポ ン プ 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 18.0 18.0 10.0 11.0 10.0 10.0 149.0
№ 1 初 沈 空 気 圧 縮 機 73.0 57.0 94.0 106.0 137.0 85.0 73.0 79.0 92.0 108.0 88.0 94.0 1086.0
№ 2 初 沈 空 気 圧 縮 機 67.0 77.0 100.0 106.0 121.0 76.0 91.0 90.0 97.0 87.0 88.0 77.0 1077.0
№ 1-1 終 沈 汚 泥 掻 寄 機 719.5 743.4 718.4 742.9 743.1 718.9 743.3 718.4 743.6 742.3 671.1 744.0 8748.9
№ 1-2 終 沈 汚 泥 掻 寄 機 719.5 743.3 718.4 742.9 743.1 718.9 743.3 718.4 743.6 742.3 671.1 744.0 8748.8
№ 2-1 終 沈 汚 泥 掻 寄 機 719.5 743.3 718.4 742.9 743.1 718.9 743.3 718.4 743.6 742.3 671.1 744.0 8748.8
№ 2-2 終 沈 汚 泥 掻 寄 機 719.5 743.3 718.4 742.9 742.9 718.9 743.3 718.4 743.6 742.3 671.1 744.0 8748.6
№ 3-1 終 沈 汚 泥 掻 寄 機 719.6 743.5 718.5 743.1 743.3 718.9 743.5 718.4 743.6 743.0 671.1 744.0 8750.5
№ 3-2 終 沈 汚 泥 掻 寄 機 719.6 743.5 718.5 743.1 743.3 718.9 743.5 718.4 743.6 743.0 671.1 744.0 8750.5
№ 4-1 終 沈 汚 泥 掻 寄 機 719.6 743.5 718.5 743.0 742.2 718.9 743.5 718.4 743.6 743.0 671.1 744.0 8749.3
№ 4-2 終 沈 汚 泥 掻 寄 機 719.6 743.5 718.5 743.0 743.1 718.9 743.5 718.4 743.6 743.0 671.1 744.0 8750.2
№ 1 返 送 汚 泥 ポ ン プ 352.5 192.2 364.7 207.2 323.5 227.8 314.5 270.1 235.3 309.7 197.4 358.9 3353.8
№ 2 返 送 汚 泥 ポ ン プ 246.4 314.3 217.8 355.1 192.4 409.9 197.7 319.8 224.0 364.9 250.8 222.1 3315.2
№ 3 返 送 汚 泥 ポ ン プ 201.8 301.0 256.7 256.2 291.0 233.1 347.9 193.9 365.0 273.4 295.1 254.7 3269.8
№ 4 返 送 汚 泥 ポ ン プ 352.6 192.2 364.6 207.3 323.2 227.7 315.0 270.1 235.6 309.5 196.2 359.0 3353.0
№ 5 返 送 汚 泥 ポ ン プ 246.4 314.4 217.8 355.2 192.4 410.6 198.7 319.8 224.2 364.2 251.1 222.1 3316.9
№ 6 返 送 汚 泥 ポ ン プ 202.0 301.0 256.6 256.2 291.3 233.5 347.9 193.8 356.0 275.0 293.9 254.6 3261.8
№ 1 余 剰 汚 泥 ポ ン プ 35.0 44.0 30.0 46.0 42.0 44.0 33.0 34.0 33.0 49.0 36.0 46.0 472.0
№ 2 余 剰 汚 泥 ポ ン プ 45.0 47.0 42.0 38.0 37.0 27.0 32.0 45.0 43.0 34.0 32.0 30.0 452.0
№ 3 余 剰 汚 泥 ポ ン プ 37.0 42.0 29.0 45.0 45.0 39.0 27.0 33.0 31.0 37.0 30.0 44.0 439.0
№ 4 余 剰 汚 泥 ポ ン プ 44.0 45.0 41.0 36.0 36.0 25.0 37.0 40.0 40.0 44.0 36.0 30.0 454.0
№ 1 終 沈 ス カ ム 移 送 ポ ン プ 25.0 57.0 31.0 25.0 21.0 24.0 24.0 26.0 24.0 23.0 19.0 29.0 328.0
№ 2 終 沈 ス カ ム 移 送 ポ ン プ 173.0 185.0 173.0 173.0 135.0 103.0 103.0 104.0 108.0 104.0 85.0 109.0 1555.0
№ 3 終 沈 ス カ ム 移 送 ポ ン プ 3.0 4.0 6.0 0.0 50.0 88.0 86.0 85.0 89.0 86.0 76.0 93.0 666.0
№ 4 終 沈 ス カ ム 移 送 ポ ン プ 0.0 1.0 0.0 0.0 5.0 9.0 9.0 8.0 9.0 8.0 8.0 9.0 66.0
№ 1 終 沈 空 気 圧 縮 機 109.0 100.0 110.0 142.0 188.0 211.0 175.0 172.0 155.0 169.0 129.0 154.0 1814.0
№ 2 終 沈 空 気 圧 縮 機 109.0 130.0 126.0 143.0 156.0 193.0 216.0 206.0 171.0 140.0 133.0 131.0 1854.0

合計

機械設備稼働状況(№6) （単位：時間）

Ｅ
系
最
初
沈
殿
池

Ｅ
系
最
終
沈
殿
池

区分 機　器　名　称
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平成25月 平成26月
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

№ 2 Ｐ Ａ Ｃ 移 送 ポ ン プ 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 0.0 1.0 9.0
№ 3 Ｐ Ａ Ｃ 移 送 ポ ン プ 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 8.0
№ 4 Ｐ Ａ Ｃ 移 送 ポ ン プ 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 9.0
№ 5 Ｐ Ａ Ｃ 移 送 ポ ン プ 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 7.0
№ 1 メ タ ノ ー ル 移 送 ポ ン プ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
№ 2 メ タ ノ ー ル 移 送 ポ ン プ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
№ 3 メ タ ノ ー ル 移 送 ポ ン プ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
№ 4 メ タ ノ ー ル 移 送 ポ ン プ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
№ 1 マ イ ク ロ ス ト レ ー ナ ー 2.5 2.3 2.1 1.1 1.5 1.6 3.0 2.1 1.9 1.1 2.2 2.3 23.7
№ 2 マ イ ク ロ ス ト レ ー ナ ー 2.6 2.3 2.1 1.1 1.5 1.6 3.0 2.1 1.9 1.1 2.2 2.3 23.8
№ 1 マ イ ス ト 洗 浄 水 ポ ン プ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3
№ 2 マ イ ス ト 洗 浄 水 ポ ン プ 2.6 4.0 2.2 1.5 1.5 1.6 3.0 2.1 2.0 1.2 2.3 2.3 26.3
№ 1 マ イ ス ト 洗 浄 水 排 水 ポ ン プ 41.1 56.3 66.3 109.0 88.7 61.6 64.2 50.5 34.6 37.3 34.3 1.3 645.2
№ 2 マ イ ス ト 洗 浄 水 排 水 ポ ン プ 1.2 5.9 13.5 35.1 36.5 19.8 18.7 7.9 4.7 5.3 3.8 12.1 164.5
№ 3 マ イ ス ト 洗 浄 水 排 水 ポ ン プ 363.0 386.8 376.9 414.8 391.5 363.5 337.7 314.9 311.5 318.9 260.5 5.4 3845.4
№ 1 マ イ ス ト 水 送 水 ポ ン プ 179.1 162.9 176.4 208.9 203.9 190.1 168.3 162.6 177.6 198.3 35.5 164.5 2028.1
№ 2 マ イ ス ト 水 送 水 ポ ン プ 179.7 203.4 187.5 166.0 164.6 169.3 199.4 191.9 189.6 166.2 80.8 140.0 2038.4
№ 1 消 泡 水 ポ ン プ 529.6 479.3 419.3 528.3 457.1 382.4 505.2 456.4 551.3 427.7 505.1 407.8 5649.5
№ 2 消 泡 水 ポ ン プ 384.5 575.9 407.3 553.9 574.7 552.0 575.8 432.6 530.1 481.9 431.2 577.4 6077.3
№ 3 消 泡 水 ポ ン プ 527.4 434.0 551.2 406.4 455.9 502.4 407.8 552.9 407.7 576.3 408.0 502.6 5732.6
重 力 式 № 1 急 ろ 送 水 ポ ン プ 308.8 294.4 278.5 343.1 350.3 314.8 272.2 263.7 238.4 293.0 269.3 357.1 3583.6
重力式共通予備急ろ送水ポンプ 300.2 341.3 332.9 299.6 276.1 277.0 312.7 283.6 286.0 236.3 258.7 291.9 3496.3
重 力 式 № 1 急 ろ 表 洗 ポ ン プ 18.3 20.4 19.1 26.8 14.0 6.8 12.0 13.7 12.1 14.4 13.8 18.3 189.7
重 力 式 № 2 急 ろ 表 洗 ポ ン プ 15.5 13.5 15.0 8.6 16.3 22.9 17.2 13.8 14.3 12.1 12.6 14.3 176.1
重 力 式 № 1 空 気 圧 縮 機 166.8 149.3 154.5 154.7 157.3 135.3 112.0 102.8 101.3 126.5 184.7 214.7 1759.9
重 力 式 № 2 空 気 圧 縮 機 211.7 230.0 220.2 180.0 159.5 132.3 149.4 138.8 132.0 138.4 96.0 222.8 2011.1
移 床 式 № 1 ろ 過 器 原 水 ポ ン プ 297.1 290.9 276.2 352.5 351.7 304.3 268.9 261.7 243.8 288.8 271.2 347.6 3554.7
移 床 式 № 2 ろ 過 器 原 水 ポ ン プ 309.5 335.2 333.9 288.2 276.6 286.3 311.8 276.9 274.9 232.2 255.3 300.8 3481.6
移 床 式 № 1 空 気 圧 縮 機 88.0 76.8 67.8 48.7 43.4 40.5 50.3 50.6 46.9 60.4 49.0 41.6 664.0
移 床 式 № 2 空 気 圧 縮 機 0.2 0.3 0.2 16.6 104.2 117.9 116.6 110.1 113.3 20.4 100.8 116.4 817.0
№ 1 ２ 号 送 水 ポ ン プ 272.4 272.7 261.6 274.3 294.3 261.3 265.8 247.0 233.9 239.8 233.9 309.9 3166.9
№ 2 ２ 号 送 水 ポ ン プ 255.8 263.3 260.9 283.8 261.3 261.3 265.8 247.0 232.1 228.8 238.7 292.6 3091.4
№ 1 ３ 号 送 水 ポ ン プ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
№ 2 ３ 号 送 水 ポ ン プ 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 3.8 0.0 0.3 0.3 0.2 0.3 0.2 6.2
№ 3 ３ 号 送 水 ポ ン プ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1
共 通 予 備 ３ 号 送 水 ポ ン プ 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.7
№ 1 急 ろ 逆 洗 排 水 ポ ン プ 98.9 88.0 98.5 108.9 71.6 71.1 76.5 64.4 86.0 70.0 76.7 112.2 1022.8
№ 2 急 ろ 逆 洗 排 水 ポ ン プ 68.7 112.6 79.3 118.3 62.5 82.0 52.5 76.8 61.5 89.1 68.9 149.8 1022.0
№ 3 急 ろ 逆 洗 排 水 ポ ン プ 99.1 86.8 113.2 90.6 85.9 60.1 69.9 70.3 82.9 68.6 67.7 134.9 1030.0
№ 1アメニティ受水槽送水ポンプ 226.7 291.2 297.3 331.8 354.5 319.4 297.0 292.9 261.1 126.4 15.9 150.1 2964.3
№ 2アメニティ受水槽送水ポンプ 175.8 362.1 337.6 319.2 295.8 234.1 357.1 339.2 49.5 15.0 15.3 101.8 2602.5

合計

水
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備
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機械設備稼働状況(№7) （単位：時間）

区分 機　器　名　称
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平成25年 平成26年
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

№ 1 放 流 ポ ン プ 1.0 1.0 1.0 1.1 0.9 7.7 1.0 1.0 1.0 1.2 1.1 0.9 18.9
№ 2 放 流 ポ ン プ 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 15.3 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 20.8
№ 3 放 流 ポ ン プ 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 6.5
№ 4 放 流 ポ ン プ 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 29.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 34.5
№ 5 放 流 ポ ン プ 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 26.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 32.0
№ 1 原 水 ポ ン プ 704.3 21.0 656.2 32.1 633.8 719.2 743.9 29.1 663.0 145.8 589.9 116.8 5055.1
№ 2 原 水 ポ ン プ 20.4 729.8 91.5 728.3 128.0 563.8 126.0 703.9 94.0 608.3 89.6 636.5 4520.1
№ 3 原 水 ポ ン プ 719.2 744.0 701.9 711.8 743.4 330.0 729.2 719.9 695.3 689.9 618.7 676.9 8080.2
№ 4 原 水 ポ ン プ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
№ 1 洗 浄 水 排 水 ポ ン プ 388.7 408.4 357.4 361.9 329.8 331.4 354.1 360.0 402.0 423.3 374.1 380.3 4471.4
№ 2 洗 浄 水 排 水 ポ ン プ 388.7 408.4 357.4 362.1 329.8 331.4 354.1 360.0 402.1 423.3 374.1 380.3 4471.7
№ 3 洗 浄 水 排 水 ポ ン プ 77.3 82.9 71.7 72.4 97.2 143.4 142.9 135.5 139.2 138.7 123.0 137.8 1362.0
№ 4 洗 浄 水 排 水 ポ ン プ 77.3 82.9 71.7 72.4 97.2 143.4 142.9 135.5 139.2 138.7 123.0 137.8 1362.0
№ 1 ポ ン プ 室 床 排 水 ポ ン プ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1
№ 2 ポ ン プ 室 床 排 水 ポ ン プ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
№ 1 空 洗 ブ ロ ワ 150.0 155.0 149.9 151.4 342.8 388.6 209.8 183.2 196.2 226.8 196.4 218.9 2569.0
№ 2 空 洗 ブ ロ ワ 153.0 158.1 152.4 155.8 42.6 0.0 197.3 210.6 211.0 182.2 172.9 189.4 1825.3
№ 3 空 洗 ブ ロ ワ 153.0 158.1 152.6 153.6 94.6 113.9 118.3 112.7 117.9 117.0 105.6 118.1 1515.4
№ 1 洗 浄 水 ポ ン プ 42.0 43.4 41.7 42.7 87.9 98.6 53.6 46.8 58.5 59.5 48.4 57.0 680.1
№ 2 洗 浄 水 ポ ン プ 45.1 47.0 44.1 43.6 11.8 0.0 52.3 56.1 48.2 48.3 49.0 50.5 496.0
№ 3 洗 浄 水 ポ ン プ 44.0 44.6 42.3 42.8 37.2 49.5 52.4 50.2 52.4 52.7 47.1 52.6 567.8
№ 1 空 気 圧 縮 機 31.7 29.8 35.1 34.9 35.9 35.7 36.0 31.9 32.2 30.5 26.4 51.1 411.2
№ 2 空 気 圧 縮 機 31.6 29.8 35.1 35.0 36.3 35.9 36.1 32.0 31.7 30.3 26.5 50.3 410.6
№ 1 ろ 過 池 床 排 水 ポ ン プ 6.0 6.2 6.0 6.2 6.2 6.5 6.4 6.0 7.7 7.2 8.2 8.4 81.0
№ 2 ろ 過 池 床 排 水 ポ ン プ 6.0 6.2 6.0 6.2 6.2 6.5 6.4 6.0 7.7 7.3 8.4 8.1 81.0
№ 3 ろ 過 池 床 排 水 ポ ン プ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
№ 4 ろ 過 池 床 排 水 ポ ン プ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
№ 5 ろ 過 池 床 排 水 ポ ン プ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
№ 6 ろ 過 池 床 排 水 ポ ン プ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
№ 7 ろ 過 池 床 排 水 ポ ン プ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
№ 8 ろ 過 池 床 排 水 ポ ン プ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
№ 1 汚 泥 処 処 理 棟 送 水 ポ ン プ 0.0 0.0 0.0 14.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 0.0 17.1
№ 2 汚 泥 処 処 理 棟 送 水 ポ ン プ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6 0.6 4.7
№ 1 第 1 ポ ン プ 棟 送 水 ポ ン プ 115.8 114.9 87.1 65.6 66.4 87.0 70.6 49.0 48.9 47.5 43.4 55.2 851.4
№ 2 第 1 ポ ン プ 棟 送 水 ポ ン プ 0.0 2.3 85.2 64.4 65.8 86.8 70.8 48.8 49.8 48.3 44.2 55.7 622.1
ボ イ ラ 棟 送 水 ポ ン プ 173.1 173.2 167.5 188.4 180.3 178.7 188.7 174.0 175.9 181.0 165.3 170.9 2117.0
№ 1 次 亜 塩 注 入 ポ ン プ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
№ 2 次 亜 塩 注 入 ポ ン プ 18.8 0.0 79.2 46.5 0.0 42.7 36.2 0.0 53.2 62.8 67.8 100.0 507.2
№ 3 次 亜 塩 注 入 ポ ン プ 364.2 360.8 339.9 381.8 414.6 491.5 367.2 347.2 364.3 411.5 337.9 402.6 4583.5
№ 4 次 亜 塩 注 入 ポ ン プ 361.3 387.2 400.0 377.2 337.0 370.1 451.9 388.1 390.2 342.9 340.8 350.1 4496.8
№ 1 市 水 揚 水 ポ ン プ 1.6 1.3 0.9 1.3 0.4 0.8 1.5 1.8 2.4 2.2 2.3 1.7 18.2
№ 2 市 水 揚 水 ポ ン プ 1.6 1.2 1.1 0.6 1.0 0.9 1.0 2.3 2.4 2.1 2.3 2.4 18.9

塩
素
棟
・
そ
の
他

機械設備稼働状況(№8) （単位：時間）

機　器　名　称 合計区分
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