
　別添資料２　（木津川上流浄化センター）　対象建物　電気使用量　契約電力等一覧

定格出力
及び台数

定格電圧
系等連携
の有無

アンシラリー
サービス料
金対象容量

0

1,500kVA
1台

625kVA
1台

25kW
4台

＊場内発
電

6,000 6,000 60
本線受
電のみ

6．6ｋＶ 無

0

0

6,000 6,000

200Ｖ 有

24時 高圧電力BS 100 385,500
交流3
相3線
式

H32.3.31 H31.4.1 0時 ～ H32.3.31相楽中継ポンプ場 相楽郡精華町大字下狛小字椋ノ木他 １日 H31.4.1 ～

自家発補給契約 相楽郡精華町大字下狛小字椋ノ木９７ １日 H31.4.1 ～

交流3
相3線
式

H32.3.31 H31.4.1 0時 ～

H32.3.31 24時
高圧電力
BL-TOU

820 4,915,700

高圧自家発
補給

１００ 0H32.3.31 24時

標準周
波数
（Ｈｚ）

受電方
式

非常用発電設備

木津川上流浄化センター 相楽郡精華町大字下狛小字椋ノ木９７ １日 H31.4.1 ～ H32.3.31 H31.4.1 0時 ～ 60
本線受
電のみ

6．6ｋＶ 無

契約電
力（ｋW)

予定使用電
力（kwh）

電気方
式

標準電
圧（V)

計量電
圧（Ｖ）

需要場所 計量日 契約期間 契約期間使用期間 種別


